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RELATÓRIO DE VISITA TECNICA NAS INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO
Contratantes:
SP LEITURAS – ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE BIBLIOTECAS E LEITURA
Gerenciadora:
DANTE DELLA MANNA
Relatório:
N° 01 - OS EPT 5.820 

Endereço:
BIBLIOTECA DO PARQUE VILA LOBOS – SÃO PAULO - SP
REVISÃO - 00
EMISSÃO: 18 / 02 / 2015
Visita Realizada em 12/02/2015
1. Participantes
· Dante Della Mnna: Arq Fabio de Bem
· SP LEITURAS: Eng Wagner
· EPT: Sr. Renato Weber


2. Finalidade da visita
Discutir sobre a climatização das salas denominadas de: Cabine de Controle de Áudio e Vídeo; Cabine de Tradução Simultânea.
3 Cabine de controle de áudio e vídeo / cabine de tradução simultânea
3.2 Condicionadores do tipo split sistem
· Foi sugerido pela gerenciadora, a instalação de dois aparelhos do tipo split sistem modelo Hi-wall com capacidade de 9.000BTU’s e 7.000 BTU’s;
· Os condicionadores sugeridos com essas capacidades não são compatíveis devido a distancia entre o local de instalação das unidades condensadoras e unidades evaporadoras;
· Os condicionadores compatíveis com essa condição de trabalho têm capacidades muito superiores às recomendadas para essas salas;

· Outro problema é a falta de um local apropriado para a interligação do dreno dos condicionadores;

4 Conclusão

· Chegamos à conclusão que a melhor solução é utilizando os condicionadores existentes e readequando a rede de dutos conforme projeto EPT;
· Conforme solicitado pelo Sr Wagner em obra, será revisado no projeto o caminhamento dos dutos que atendem as salas em questão para facilitar o disfarce dos dutos junto a parede;

· O projeto revisado será enviado junto com este relatório.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2015.

__________________________
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